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Resumen Actualmente el sector agrícola es el mayor consumidor de agua a nivel mundial. Esto se debe a que la mayoría de los 
agricultores utilizan técnicas de riego tradicionales, ogrando así una mala utilización del agua en sus cultivos. Por ello, en los últimos 
años ha crecido el interés por desarrollar soluciones tecnológicas que permitan controlar el consumo de agua en este sector. El uso 
de estas soluciones en invernaderos ha mejorado aún más el consumo de agua, ya que estas estructuras permiten controlar mejor 
variables como la humedad de suelo. En este artículo se propone un sistema de control de riego que toma en cuenta las propiedades 
del cultivo y la humedad del suelo dentro del inveradero para decidir el momento adecuado del riego. Este diseño cuenta con un 
controlador proporcional, integral y derivativo (PID), un sistema de aspersores y una red de sensores. Las simulaciones fueron 
realizadas en LabVIEW, que es un software para la simulación, modelado para el análisis de sistemas que requieren pruebas, 
mediciones y control. Este software nos permite variar los parámetros del controlador PID para observar el comportamiento de la 
humedad en el suelo mediante una interfaz gráfica. De acuerdo con nuestros resultados, la implementación de este sistema de control 
de riego permite disminuir el consumo de agua en el sector agrícola, mientras se logra un buen desarrollo de las plantas en el sistema. 
 
Palabras clave Control de humedad, controlador PID, invernadero, sistema de control y sistema de riego. 
Abstract Currently the agricultural sector is the largest consumer of water worldwide. This is because most farmers use traditional 
irrigation techniques, thus achieving poor water use in their crops. For this reason, in recent years interest has grown in developing 
technological solutions that allow controlling water consumption in this sector. The use of these solutions in greenhouses has further 
improved water consumption, since these structures allow better control of variables such as soil moisture. In this article, an irrigation 
control system is proposed that considers the properties of the crop and the humidity of the soil inside the greenhouse to decide the 
right time to water. This design features a proportional, integral, and derivative (PID) controller, a sprinkler system, and a sensor 
network. The simulations were performed in LabVIEW, which is software for simulation, modeling, and analysis of systems that 
require testing, measurement, and control. This software allows us to vary the parameters of the PID controller to observe the behavior 
of moisture in the soil through a graphical interface. According to our results, the implementation of this irrigation control system 
allows reducing water consumption in the agricultural sector, while achieving a good development of the plants in the system. 
 
Keywords Humidity control, PID controller, greenhouse, contr l system, irrigation system. 
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1. Introducción 
El agua es un recurso natural finito, renovable y vulnerable, 
el cual es indispensable para el bienestar de las personas, el 
funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo de la 
economía [1]. A pesar de que la superficie de nuestro planeta 
está cubierta en un 70% de agua, este es un recurso escaso 
porque el porcentaje aprovechable es cerca del 0.7% del 
volumen total [2]. Hoy en día, Panamá se encuentra como 
cuarto país en el mundo en consumo de agua y el primero en 
América Latina, debido principalmente al mal manejo del 
recurso [3]. En países en vía de desarrollo como Panamá, 
donde la agricultura es un sector clave en las actividades 
económicas de su población. Sin embargo, el sector agrícola es 
el mayor consumidor de agua en el país, no solo por el 
crecimiento de sus actividades, sino porque la mayorí  de los 
agricultores no cuentan con sistemas de riego eficientes y 
controlados para reducir el consumo desmesurado del agua [4]. 
Por ejemplo, alrededor del 43% de las extracciones de agua 
dulce que se realizan en el país son para uso agrícola. A pesar 
de eso, existe escasez de agua en ciertas zonas y épocas del 
año, especialmente en la región de Arco Seco [3]. Esto podría 
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dar paso a nuevas crisis en otros sectores como lo s n la 
alimentación, saneamiento y salud. 
Es un recurso limitado, el uso eficiente del agua en sistemas 
de riego en cultivos, debe ser el principal objetivo para reducir 
el consumo de los recursos hídricos a nivel mundial. Por ello, 
el desarrollo de soluciones tecnológicas para controlar el 
consumo de agua en sistemas de riego resulta convenie t  
[4],[5]. Por otra parte, con estas herramientas los cultivos 
obtienen mayor rendimiento y mejor calidad de sus productos 
finales, ya que obtienen la cantidad ideal de agua [6]. El riego 
aplicado en el momento adecuado y la cantidad realmente 
necesaria son factores indispensables para obtener un cultivo 
con un buen rendimiento. El exceso de agua arrastra los 
nutrientes del suelo hasta una profundidad fuera del lcance de 
las raíces y a su vez desplaza el aire existente en el suelo el cual 
provoca que estas carezcan de oxígeno [7]. 
Un sistema de riego controlado permite saber, mediante l  
medición de la humedad en el suelo, cuándo y qué tanto regar, 
asegurando que se cumplan las necesidades hídricas e las 
plantas según los requerimientos del tipo de suelo tilizado y 
del cultivo. Esto ha llevado a gran parte de la comunidad 
científica a desarrollar soluciones tecnológicas que ayuden a 
reducir el consumo de agua en el sector agropecuario. Por 
ejemplo, en [8] presentan un sistema de riego inteligente de 
bajo costo que controla la cantidad y dirección del flujo de 
agua, utilizando información de una red de sensores de 
humedad de suelo. El trabajo presentado en [9] propone un 
sistema para monitorear continuamente el nivel de humedad 
del suelo, para decidir el tiempo y cantidad de agua necesaria 
en el cultivo. Se realizaron pruebas con diferentes tipos de 
suelo y diferentes niveles de sequedad, donde observaron que 
los suelos arenosos requieren menos agua que los suelos 
arcillosos y estos requieren la mayor cantidad de agua para el 
riego. Los autores en [10] desarrollaron un sistema que 
controla la cantidad de agua y realiza el proceso de forma 
automática, utilizando un arreglo de sensores y servicio de 
nube en Internet mediante módulos GSM/GPRS. Los 
resultados obtenidos demuestran que el sistema logr c ntrolar 
de manera eficaz el consumo de agua.  
En países de Latinoamérica,  se han realizado estudio  para 
resolver la problemática de escasez de agua, mejorand  el 
consumo y reduciendo el desperdicio. Por ejemplo, en 
Argentina, se ha realizado un estudio en donde se 
implementaron Redes Inalámbricas de Sensores (RIS) para 
monitorear en tiempo real la humedad del suelo, y así aplicar 
mecanismos para la administración del agua. Los datos 
obtenidos pueden ser analizados y utilizados en el manejo de 
agua en los cultivos [11]. Además, en este país se han 
desarrollado otros sistemas de riego automatizado con sensores 
capacitados para controlar el uso del agua, logrando u  ahorro 
en el consumo y una mejora en la calidad en los product s 
finales [4]. En un estudio similar en Perú, se diseñó un sistema 
automatizado de riego para césped de jardín, utilizando 
sensores de humedad por medio de la tecnología de 
Reflectometría de Dominios de Frecuencia (FDR). Este puede 
ser implementado para varias condiciones climáticas, de 
cualquier tipo de suelo y cultivo, con el objetivo de indicar en 
qué momento iniciar y terminar el riego [12]. En Panamá se 
han propuesto algoritmos de control para resolver los
problemas del consumo de agua, tomando en cuenta las 
características de las plantas y el ambiente que las rodea. Este 
proyecto compara el sistema propuesto con sistemas de riego 
de suministro fijo de agua, en donde se proporcionó u a 
solución óptima para reducir el consumo de agua [13], 4]. 
Debido a las ventajas del control en los sistemas de riego, 
este trabajo propone un método inteligente para el control de la 
humedad del suelo en invernaderos. El objetivo de este sistema 
es disminuir el uso de agua al administrar la cantid d y las 
veces necesarias para cumplir con las necesidades hí ricas de 
las plantas, manteniendo la humedad del suelo dentro del rango 
adecuado para evitar enfermedades en el cultivo. Para el 
funcionamiento del sistema, se utiliza un controladr 
proporcional, integral y derivativo (PID), que es uno de los 
controladores más empleados y versátiles del mercado. La 
mayor ventaja del sistema propuesto es el control de tiempo de 
respuesta, porque el controlador PID permite disminuir y 
lograr que el sistema responda más rápido. De igualmanera, 
nos permite aumentar la precisión de la respuesta, mediante la 
configuración de los parámetros de control y a la vez hacer las 
correcciones del funcionamiento [15]. 
El artículo está organizado de la siguiente manera: La 
sección 2 describe el diseño y la metodología utilizada en el 
desarrollo del sistema propuesto. La sección 3 presenta los 
resultados preliminares obtenidos. La sección 4 presenta la 
discusión y conclusiones de los resultados de la investigación. 
 
2. Diseño y Metodología 
El análisis de este proyecto está centrado en una 
investigación aplicada, con el objetivo de presentar un  posible 
solución a un problema existente en el sector agrícola, 
desarrollando un algoritmo y detallando los componentes 
necesarios para la construcción e implementación de est  
sistema.  
Para el inicio de este proyecto se utilizaron las mediciones 
tomadas por el sistema de monitoreo de humedad de suelo del 
proyecto de investigación SENACYT APY-NI-2018-09. Estos 
datos fueron recopilados en el programa Excel para ser 
utilizados para el Programa de Diseño y Simulaciones d  
Sistemas LabVIEW de National Instruments. 
En este artículo se presentará la formulación del problema, 
el modelo conceptual del sistema, que incluye un diagrama de 
flujo que indica el funcionamiento,  la simulación y los 
resultados. 
 
2.1 Formulación del problema 
La humedad de suelo es una de las variables más 
importantes en el desarrollo de los cultivos en los invernaderos, 
por lo tanto, es necesario un mecanismo de control en sistemas 
de riego para mantener el nivel adecuado de humedad. 
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En los últimos años, los agricultores se han preocupado por 
disminuir el consumo de agua en sus cultivos, mano de bra, 
recursos económicos, uso de plaguicidas; los cuales son 
productos de métodos tradicionales de riego. Por esta razón, se 
ha propuesto en este trabajo un sistema automatizado b sado 
en controlador PID que controle el riego según las propiedades 
del cultivo y los requerimientos del productor. 
 
2.2 Modelo conceptual 
Esta sección se presenta el sistema de control de hum dad 
de suelo propuesto. Además, discute sus componentes y el 
funcionamiento. 
El diseño del sistema automatizado de riego consta de 
sensores de humedad de suelo para medir la variable en todo el 
terreno de producción. Estos sensores están conectados 
mediante una red de comunicación inalámbrica con un 
controlador central PID, que se encarga de enviar acciones a 
los actuadores del sistema para obtener la humedad adecuada. 
Este controlador cuenta con tres acciones: parámetro 
proporcional, que es el que intenta minimizar el error del 
sistema y aplica una acción dependiendo que tan lejos esté el 
valor medido al valor de referencia; el parámetro integral, que 
almacena los errores pasados con el fin de reducir el error en 
régimen permanente y el parámetro derivativo que es el 
encargado de la velocidad de respuesta del sistema [16]. En la 
figura 1, se muestra el Modelo Conceptual del Sistema 
propuesto. 
 
 
Figura 1. Modelo conceptual del sistema de control de riego. 
En la figura 2, se muestra un Diagrama de Flujo que
presenta el funcionamiento del sistema. Después de 
seleccionar el valor de referencia (humedad adecuada), es 
comparado con los valores medidos por los sensores. La 
diferencia entre el valor de referencia y el estado ctual del 
sistema genera una señal de error que es enviada a l  entrada 
del controlador PID, que es el encargado de mantener la 
variable dentro del rango deseado. Luego, el controlador 
verifica si el valor obtenido es menor o mayor que el valor de 
referencia para así tomar las decisiones correspondientes en el 
actuador. Esta acción consiste en encender y/o apagar los 
aspersores del sistema de riego en el invernadero. 
 
 
Figura 2. Diagrama de flujo del funcionamiento del sistema de control de   
                 humedad. 
 
2.3 Materiales 
Para desarrollar este proyecto de manera tangible se 
necesitan ciertos elementos indispensables, los cuales 
detallaremos en la siguiente tabla.  
 
Tabla 1. Materiales y costo aproximado de implementación 
Material Costo 
aproximado 
Controlador PID B/. 64.99 
Sensor de humedad de suelo B/. 245.00 
Micro aspersor B/. 21.00 
Tuberías de PVC  B/. 5.99 
Rollo de manguera PVC B/. 26.50 
Total  B/. 363.48 
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Los precios especificados en la tabla son unitarios y las 
cantidades dependerán del diseño del invernadero en el que se 
vaya a aplicar este sistema de control. Es importante mencionar 
que el costo de los sensores puede variar según el nivel de 
efectividad que se desee y los requerimientos del productor. 
Para este proyecto, se consideran sensores de humedad d  
suelo con una alta exactitud de medición y mayor rango de 
alcance. 
 
3. Simulación y resultados 
En la simulación de nuestro proyecto utilizamos el 
programa LabVIEW de National Instruments, el cual es un 
Software de Ingeniería para el desarrollo de sistemas que 
requieren pruebas, medidas y control. Este software consiste 
en una interfaz de programación gráfica y es utilizado para 
simulaciones en tiempo real. Este programa nos permite 
utilizar instrumentos virtuales (VI’s) para imitar equipos y 
componentes reales [17]. 
Dentro de la simulación se utilizaron tres estructuras de 
programación: ciclo while, ciclo for y una estructura de casos, 
cada una de ellas con funciones diferentes dentro del sistema. 
Con la ayuda del VI Read Delimited Spreadsheet, se extrajo 
una lista de datos que corresponden a los valores medidos de 
los sensores del sistema de monitoreo, los cuales fu ron 
organizados matricialmente para que puedan ser interpre ados 
por LabVIEW. Estos datos representan la variable de proceso 
que será continuamente comparada con el punto de refer ncia 
(setpoint). Como mencionamos anteriormente, esta 
comparación resulta en una señal de error que entrará al 
controlador PID y le indicará cual es el error que existe entre 
el valor deseado y el valor tomado por el sensor. LabVIEW  
nos ofrece un VI de controlador PID, el cual nos permit  
ingresarle los valores de ganancia proporcional, así como el  
tiempo integral, derivativo y observar el comportamiento del 
sistema controlado. Se experimentó con diferentes valores de 
ganancia proporcional y observando el comportamiento del 
sistema para los cultivos seleccionados, se determinó un valor 
de ganancia y el sistema presenta una mejor respuesta. De igual 
manera, se experimentó con el tiempo integral y el tiempo 
derivativo, observando que el sistema no presente 
irregularidades. En esta parte, se experimentó con el tiempo 
integral y se observó una mejora con un tiempo de 0.010 min 
(0.6 s). Para el tiempo derivativo, se realizó el mismo proceso 
en donde el tiempo de 0.005 min (0.3 s) es el tiempo áximo 
para el cual el sistema se comporta adecuadamente. 
Finalmente, se determinó que para una ganancia de 25 l 
sistema tenía una mejor respuesta, por lo que se decidió asignar 
este valor.  
Con la finalidad de tener la mayor información del sistema 
que se está controlando, se optó por determinar la diferencia de 
humedad necesaria para llegar al valor de referencia. Se hizo 
uso de una estructura de caso, de manera que para humedades 
donde se necesite riego y se pueda saber el porcentaje de 
humedad faltante. En figura 3, se puede observar cómo queda 
estructurado el sistema de control de riego en la pantalla de 
simulación de LabVIEW. 
 
 
 
Figura 3. Simulación del sistema de control en LabVIEW. 
 
Los datos de humedad de suelo fueron sensados por dos 
semanas cada media hora, de los cuales solo se estudió una 
fracción de datos que representaban mayores variaciones. Sin 
embargo, para observar el funcionamiento, se utilizó un tiempo 
de repetición del ciclo de un segundo, el cual hace el papel de 
tiempo de muestreo.  
Para observar el funcionamiento del sistema se 
seleccionaron dos cultivos comunes en Panamá: el ñame y la 
lechuga. Según la información consultada, el cultivo de ñame 
necesita que la humedad del suelo oscile entre 76% y 83% para 
un buen desarrollo [18]. Por ello, en la simulación se tomó un 
punto de referencia (setpoint) de 76% de humedad de suelo. 
Después de realizar la simulación, LabVIEW nos permit  
observar el cambio en las mediciones de humedad, tomando en 
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cuenta que la humedad adecuada para el desarrollo de un 
cultivo de ñame es del 76%. En figura 4, se puede visualizar la 
diferencia entre el valor medido por el sistema de monitoreo y 
el mejorado gracias al sistema de control de humedad n el 
suelo propuesto, en donde la línea de color rojo representa el 
valor de referencia, la verde es la humedad medida por el 
sensor y la blanca representa la humedad modificada.  
 
 
Figura 4. Gráfica del comportamiento de la humedad del suelo para el     
                 ñame. 
 
Analizada la gráfica, podemos notar que el controlador ha 
mejorado la humedad medida por el sistema de monitoreo y 
que el valor controlado converge al valor de referencia de 
humedad de suelo a medida  que transcurre el tiempo. 
LabVIEW, mediante indicadores, nos muestra el valor de 
humedad controlado para cada valor medido por el sistema de 
monitoreo. De esta manera, podemos calcular que tan lejos 
están ambos valores con el de referencia y así comprobar lo 
observado en la gráfica.  
En las siguientes operaciones, podemos observar la 
diferencia entre la humedad medida () y el valor de 
referencia () (ver ecuación 1) y la diferencia entre el valor 
de humedad controlado () y el de referencia () (ver 
ecuación 2).  
 
 −  = 77.07% − 76.00% = 1.07%          1 
 −  = 76.07% − 76.00% = 0.07%            2 
 
Si se comparan los resultados obtenidos de nuestro si ema 
de control con los del sistema de monitoreo, podemos observar 
que existe una menor diferencia entre el valor controlado y el 
valor de referencia, tal como se observa en los resultados de la 
figura 4. 
Según estudios realizados, el cultivo de lechuga necesita 
una humedad en el suelo que oscile entre 60% y 80% para que 
tenga un buen desarrollo [19].  Por ello, se utilizó un punto de 
referencia de 73% de humedad de suelo para la simulación. En 
la siguiente figura, se puede prestar atención al 
comportamiento de la humedad de suelo utilizando LabVIEW. 
 
 
Figura 5. Gráfica de comportamiento de la humedad del suelo para la  
                 lechuga. 
 
     En esta figura la línea roja representa el valor de 
referencia, la verde la humedad medida por el sistema de 
monitoreo y la blanca la humedad controlada por el sistema 
propuesto. Observando la gráfica para el cultivo de lechuga, se 
puede notar que la humedad controlada está más cerca d l valor 
de referencia (setpoint) que la humedad medida por el sensor. 
Mediante los indicadores de LabVIEW, podemos obtener 
el valor de humedad controlada correspondiente a cad v lor 
de humedad medida, los cuales nos permiten en las siguientes 
operaciones (3) y (4) comprobar lo observado en la gráfica. 
 
 −  = 74.13% − 73.00% = 1.13%          3 
 −  = 73.13% − 73.00% = 0.13%            4 
 
Podemos, prestar atención nuevamente que existe una 
menor diferencia entre el valor controlado y el valor de 
referencia, tal como se observa en los resultados de la figura 5. 
La figura 6, muestra la herramienta final que se le brinda al 
productor, donde se puede observar el comportamiento del 
sistema de control en tiempo real y recibir alarmas. Cuenta con 
LED indicadores que permiten verificar si el sistema de riego 
por aspersores está encendido o apagado. De igualmente, el  
indicador numéricos permite visualizar en tiempo real los 
valores medidos, controlados y deseados, así como el 
porcentaje de diferencia entre ellos. Este sistema cuenta con 
interfaz para ajustar los parámetros del controlador PID: los 
valores de ganancia proporcional, tiempo integral y derivativo. 
Al ser un sistema programable, el productor tiene la libertad 
de personalizar la herramienta según los requerimientos de su 
sistema de producción. Esto permite que el sistema de control 
sea adaptable a todo tipo de productor: pequeño, mediano y 
grande. 
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Figura 6.  Diseño de interfaz de control de riego en LabVIEW. 
 
4. Discusión y conclusiones 
El uso de sistemas de control de riego nos permite ejorar 
el desarrollo de los cultivos al utilizar optativamente la 
cantidad de agua necesaria para la planta, mientras se reduce 
su consumo. Esto se logra al determinar el momento oportuno 
para aplicar el riego gracias al conocimiento de la humedad del 
suelo y la humedad que necesita el cultivo. 
El Sistema de Control propuesto en este trabajo utiliza 
controladores PID, los cuales son utilizados comúnmente en 
este tipo de proyecto, debido a su versatilidad en sistemas de 
control y su facilidad para ajustar los valores de ganancia 
adecuados para llegar a una respuesta deseada en el sistema, 
mediante sus parámetros de control. Una gran ventaja de este 
sistema es que puede ser utilizado para cualquier tipo de 
cultivo, garantizando en todo momento el nivel adecuado de 
humedad de suelo. Los resultados obtenidos demuestran que el 
controlador ha mejorado el consumo de agua en el sist ma de 
riego, alcanzando una diferencia mínima entre el valor 
modificado y el valor óptimo de humedad deseado. Así, se 
observa que el valor controlado de humedad converge al valor 
deseado a medida que pasa el tiempo, lo cual garantiza u  valor 
óptimo constante una vez se obtenga el nivel de humedad 
requerido. Para llegar al comportamiento esperado, es 
importante colocar los valores de ganancia y de tiempos 
adecuados, de lo contrario el sistema puede presentar cambios 
irregulares.  
En trabajos futuros se puede estudiar el modelo mate ático 
de este sistema de manera que se pueda evaluar los p rámetros 
del controlador PID y lograr que su comportamiento sea 
óptimo. Se espera que en estas investigaciones se pueda 
determinar la cantidad de agua exacta que requiere el cultivo 
para tener una humedad adecuada. 
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